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Sluzbeni laboratorij za obavljanje analiza voda za ljudsku potrodnju prema Rjesenju Ministarstva zdravstva Klasa: UP/I-341-02/19-03/10, Urudzbeni broj:

534-07-2/1-20-7 od 2. rujna 2020. Ovlasteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (povriinske, podzemne i otpadne vode te

sedimenta) prema Rjedenju Ministarstva zaStite okolisa i energetike, Klasa UP/I-325-07/20-02/06; Urudzbeni broj: 517-07-1-2-1-20-4 od 22. srpnja 2020,
Sluzbeni laboratorij za obavljanje sluzbenih analiza hrane i hrane za Zivotinje prema RjeSenju Ministarstva poljoprivrede. Klasa UP/1-322-01/20-01/38;
Urudzbeni broj: 525-10/1304-21-8 od 06. prosinca 2021, Sluzbeni laboratorij za obavljanje sluzbenih analiza predmeta opée uporabe prema Rjcdenju
Ministarstva zdravstva, Klasa UP/I-541-02/20-03/08: Urudzbeni broj: 534-03-3-2/2-21-06 od 17. lipnja 2021. Ovlateni laboratorij za obavljanje stru¢nih
poslova zastite okolisa prema Rjesenju Ministarstva zadtite okolisa i prirode. Klasa: UP/1 351-02/15-08-68; Urudzbeni broj: 517-06-2-1-1-15-3 od 19, listopada
2015. 1 Rjesenju Ministarstva zadtite okolisa i prirode. Klasa: UP/l 351-02/15-08-94; Urndzbeni broj: 517-06-2-1-1-15-2 od 26. studenog 20135, Rjeienje
Ministarstva gospodarsiva i odrzivog razvoja za obavljanje djelatnosti pracenja kvalitete zraka Klasa UP/1-351-02/20-08/14 Urudzbeni broj: 517-04-2-20-2 od
27. srpnja 2020.; Rjedenje Ministarstva gospodarstva i odrzivog razvoja za obavljanje djelatnosti pracenja emisija onetidéujuéih tvari u zrak iz nepokretnih
izvora Klasa UP/I-351-02/20-08/15 UrudZzbeni broj: 517-04-2-20-2 od 27. srpnja 2020. Rjedenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava za obavljanje
dielatnosti poslova zadtite na radu. osposobljavanje za ZNR, izrada procjene rizika i ispitivanja fizikalnih i kemijskih ¢imbenika u radnom okolisu Klasa:
UP/I-115-01/19-01/01 Urudzbeni broj: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. veljace 2020,

Rijeka, 03.09.2022.

Naruditelj :

Zahtjev :

Vrsta uzorka:

Mjesto uzorkovanja:
Vrijeme uzimanja uzorka :
Analiza zapoceta:
Uzorkovanje proveo/la:

Podaci o uzorku:
Konoba "Volta"
F. Ratkog 8

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU
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REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ZUPANILJA
Adamiceva 10

51000 Rijeka

Monitoring Ministarstva zdravstva

Voda za ljudsku potrosnju nakon prerade
Z0 Fuzine preradena voda-Fuzine

25.08.2022. u 11.10 Vrijeme dostave uzorka:

25.08.2022. u 13.20 Analiza zavr¥ena:
Rosana Simi¢ ~ Sukladno planu OB 10-200

Izjava o sukladnosti rezultata:
Temeljem Zakona o vodi za ljudsku potrodnju (NN 56/13, 64/15, 104/17.115/18.16/20) uzorak je prema ispitivanim
parametrima SUKLADAN Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potro$nju te na¢inu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17, NN

39/20).
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Terenski podaci

OB 31-200. lzdanje 3

Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica MDK** Rezultat Sukladno —|
Slobodni Klor HRN EN IS0 7393-2:2018* mg/L 0.5 0.05 Da
Temperatura vode SM 23rd Ed.2017.2550 B.* °oC 25.0 16.4 Da
Metoda uzorkovanja HRN ISO 5667-3:2011% i HRN
1SO 19485:2008%
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji
Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica MDK** Rezultat Sukladno
Boja SM 23rd Ed. 2017. 2120 C.* jedinica PUCo skale 20 5 Da
Mutnoca HRN EN SO 7027-1:2016* NTU -+ 1.3 Da
Miris SM 23rd Ed.2017.2150 B bez bez Da
Okus SM 23rd Ed.2017.2160 B bez bez Da
pH vrijednost HRN EN ISO 10523:2012% pH jedinica 6.5-9.5 7.8 Da
Temperatura vode pri oC 18.7
mjerenju pH
Vodljivost HRN EN 27888:2008* uS/em/200C 2500 206 Da
Utrosak KMnO4 HRN EN 1SO 8467:2001% mg/L. 02 5.0 0.76 Da
Kloridi HRN I1SO 9297:1998* meg/l 250.0 7.1 Da
Nitrati SM 23rd Ed.2017:4500-NO3 mg/L. NO3 50 1.77 Da
Mikrobiolo3ki pokazatelji
Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica MDK#** Rezultat Sukladno
Koliformne bakterije HRN EN ISO broj/100 mL 0 0 Da
9308-1:2014/A1:2017*
Escherichia coli HRN EN SO broj/100 mL 0 0 Da
9308-1:2014/A1:2017*
Enterokoki HRN EN SO 7899-2:2000* broj/100 mL 0 0 Da
Broj kolonija na 36°C HRN EN IS0 6222:2000* broj/1 ml. 100 2 Da
Broj kolonija na 22°C HRN EN ISO 6222:2000* broj/l ml. 100 0 Da
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Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bllog. dipl.sanit.ing.

Kraj izvjeitaja o ispitivanju

Dostaviti : KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Supilova 173
DELNICE
Napomena:

1
2
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. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.

. Rezultati se odnose iskljugivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvritelja, niti koristiti u reklamne svrhe.

. Akreditirane metode u lzvijeStaju o ispitivanju oznacene su zvjezdicom (*),

. Metode u fleksibilnom podrudju akreditacije oznacene su slovom F i jednom zvjezdicom (F*).

. Laboratorij se odrice svake odgovornosti za tvrdnje koje je Narugitelj naveo u vezi dostavljenog uzorka (#).

. Dvije zvjezdice (**) ozna¢avaju maksimalno dopustenu koncentraciju (MDK) prema zakonskim propisima navedenim u ocjeni sukladnosti.

- Mjerna nesigurnost je izrazena kao prosirena mjerna nesigurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, $to predstavlja 95%-tnu razinu pouzdanosti.
. lzjava o sukladnosti prema postupku P 4-200 izrazena u ovom lzvjeStaju je izvan podrugja akreditacije jedino u sluéaju da metoda nije akreditirana,
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